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BADANIA

Swiadectwo Badarn Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1+A1l

Nr 873/B-2012-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzilo wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-
EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, nalezacych do systemu
THERMAX 2, opisanych w sprawozdaniu 873/B-2012, na zlecenie firmy:

»OLOWINSCY” sp. J.
ul. Wspdina 2
62-400 Stupca
Wyniki badan
Skrzydto/ Skrzydto/
Zlozenie oscieznica | oscieznica
elementéw pion i gor- dolny
ny poziom poziom
Us
1,1 1,1
[W/m’K]
¥
4
[W/mK] 0,039 0,040
Ug
0,5
[W/m’K]
U, [W/m'K]
dla okna 0,8
1,23x1,48 m
Wyniki badafi odnosza sig jedynie do badanej probki i
warunkéw badania. Deklarowanie parametréw dla
innych obiektow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w pormie PN-EN 14351-1+A1,
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